
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST ELEKTROINSTALACE 
PRO VĚTRACÍ JEDNOTKY DUPLEX PRO RD – 

220(BP), 360(BP),550BP  
 
 

ATREA s.r.o. platnost od: 4.8.2010 
Tato dokumentace je určena pro přípravu el. rozvodu (kabeláže) stavby a pro propojení elektroinstalace s jednotkou DUPLEX v návaznosti na další 
elektrická zařízení (MaR, zdroje tepla apod.).  
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Dokumentace slouží jako podklad projektantům elektro stavby pro přípravu EI pro větrací jednotky s rekuperací řady 
DUPLEX, dále pro prováděcí odbornou elektro firmu za účelem přípravy rozvodů a napojení jednotky na rozvod EI. 

Všeobecný popis – základní funkce, rozdělení 
Schémata elektro zapojení jsou vypracována pro jednotky DUPLEX se silovou regulací (bez přípony EC). 

Jednotky řady DUPLEX 220(BP), 360(BP) a 550BP – dále značeno „AC“ - jsou vybaveny silovou 
regulací, ovládání je pomocí vypínačů, které nejsou součástí dodávky jednotek ( použít typy dle vypínačů použitých 
v objektu). Výkonově je možné jednotky ovládat ve 2. stupních – NORM a MAX.  

Při doplnění o modul „časové relé“ je možné u těchto jednotek ovládat a spínat výkon větrání na  „MAX“ z prostorů 
WC, koupelen, kuchyně atd. pomocí spínání ovládacího napětí 230 V ( napětí vedeno z jednotek „AC“!!). Na časovém relé 
je pak možné nastavit doběh. 

V případě realizace zemního výměníku je nutný doplňkový modul řízení dle teploty – viz. schéma zapojení. 

Při požadavku na dohřev vzduchu po rekuperaci použitím externích ohřívačů EPO (elektrický potrubní ohřívač) a TPO 
(teplovodní potrubní ohřívač) dávají jednotky „AC“ pouze informaci o chodu jednotky (výstup 230V). Řízení teploty 
vzduchu a chodu ohřívačů nutno řešit samostatně. 
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